8000 ZAKLAD INZYNIERII MIEJSKIEJ Sp. z 0.0. w Mikotowie

Mikotow, 23 maja 2016r.

nr ref. 6/RB/2016

Uczestnicy postepowania

Dotyczy: przetargu na zaprojektowanie, zakup, dostawe i montaz kotta gazowego.

Do Zamawiajgcego wptynety zapytania dotyczace przedmiotowego postepowania - tre$¢ w zatgczeniu.

Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien- tres¢ w zatgczeniu.
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Zapytania do przetargu nrref.6/RB/2016 d¢

ZIM Mikotow

1. Kubatura pomieszczenia na montai kotla | jest zbyt mata i nalezy ja powigkszyé
kosztem szatni. Jaki standard wykonania nalezy przyjac do wyceny ?

2. Z szacunkdw wynika ,2e moc kotta bedzie ponizej 100 KW i czy Inwestor wymaga
Zabudowe stacji uzdatniania wody ?

3. Proszg o podanie ilosci osdb, ktdre bedy stale korzystaty 2 natryskow

4. Ze wzgledu na moc kotta brak mozliwaée! zastosowania kotla dwufunkcyjne
proponujemy zastosowac kociot wiszacy jednofunkeyjny z zasobnikowym

podgrzewaczem c.w.u.

PHEVES ZABRZADU




Odpowied: do zapytania nr ref. 6/RB/2016.

1. Standard wykonczenia kottowni — wg. wymagan Polskiej Normy, standard niski, odtworzenie szatni wg
standardu dotychczasowego,

2. Nie wymagana jest stacja uzdatniania wody,

Natryski 8 0sdb, 6 osoby umywalki,

4, Zgoda na zastosowanie kotta jednofunkcyjnego
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